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LEGENDA :

Smer evakuacije
Izhod na prosto

Rocni gasilni aparat ABC - 6 kg
Rocni gasilni aparat CO2

Rocni gasilni aparat ABC - 9 kg
Roc¢ni javljalnik pozara
Avtomatski javljalnik pozara

Varnostna razsvetljava

P ®@ - — B

Notranji zidni hidrant evro izvedbe

Pozarna odpornost 30 minut

Vrata s pozarno odpornostjo 30 min. s
samozapiranjem

Pozarni sektor

Dimni sektor

Odvod dima in toplote
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MURNIK D.O.O.
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POZARNI RED - POZARNI NACRT
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POZARNA VARNDST

PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE
ALES HUDERNIK .
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